Condiciones interiores de diseno s/RITE:

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Tabla 1.4.1.1 Condiciones interiores de diseno

Temperatura operativa Humedad relativa
°c %

Verano 23..25 45...60
Invierno 21..23 40...50

Estacion

Para el dimensionamiento de los sistemas de calefaccidn, se empleara una
temperatura de calculo de las condiciones interiores de 21°C. Para los sistemas de
refrigeracion la temperatura de calculo sera de 25°C.



